
Autres caractéristiques physico-chimiques, prélèvement du
18 novembre 2008 à la station de Prés-Royer, mélange après
chloration

pH:
Conductivité (ilS/cm) à 25°C:
Dureté totale:

30.8°f (fH), une seule valeur mesurée qui
correspond à une eau assez dure.
18.9 mg/l, une seule valeur mesurée. Le seuil
de la tolérance est fixé à 40 mg/I (Ordonnance
fédérale sur les substances étrangères et les
composants dans les denrées alimentaires du
26 juin 1995).

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX
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PROVENANCE

Eau de nappe.

CONTROLES SANITAIRES

9 campagnes d'analyses en 16 points de prélèvements, totalisant
44 échantillons d'eau traitée.

BACTERIOLOGIE

Les analyses bactériologiques révèlent la contamination de l'eau par
des microorganismes (bactéries, virus, parasites, etc). En Suisse, on
utilise deux types d'indicateurs bactériens pour évaluer la qualité
microbiologique de l'eau. Les germes aérobies mésophiles, qui sont
des bactéries des milieux naturels et généralement sans danger
pour l'homme, permettent d'estimer la qualité hygiénique d'une eau.
La tolérance dans le réseau est de 300 germes aérobies mésophiles
par ml. Les bactéries Escherichia coli et les entérocoques sont des
indicateurs d'une contamination fécale et leur présence dans une
eau permet de supposer que des microorganismes pathogènes sont
susceptibles de contaminer cette eau. S'agissant de la tolérance,
une eau de réseau ne doit pas contenir de telles bactéries dans un
échantillon de 100 ml.
Tous les échantillons prélevés étaient conformes aux normes.

Dureté de l'eau:

Nitrates:

Calcium:

Magnésium:
Sodium:
Potassium:

113.5 mg/L
6.4 mg/L
4.6 mg/L
2.7 mg/L

7.24 (norme 6.8-8.2)
576

30,8°F (degrés français)

Chlorures: 6.0 mg/L
Hydrogénocarbonates: 342.6 mg/L
Nitrates: 18.9 mg/L
Sulfates: 15.2 mg/L

DESINFECTION

Par chloration: 0.04 mg/L de chlore (valeur de tolérance: 0.10).

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

Les analyses physico-chimiques s'intéressent à la composition
naturelle de l'eau, à ses équilibres et aux impuretés qui peuvent la
contaminer.
Aucune non-conformité n'a été détectée en 2008.

Plus d'infos ? : adressez-vous au SEVRE, tél. 032753 1940

CONCLUSIONS

L'eau du réseau est bien minéralisée sur le plan physico-chimique.
C'est une eau assez dure, hydrogénocarbonatée-calcique, un peu
sulfatée; l'influence de l'agriculture apparaît comme moyennement
marquée puisque la teneur en nitrates est d'environ 20mg/1. Aucune
non-conformité n'a été détectée en 2008.




